POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS
COMANDO DE BOMBEIROS METROPOLITANO

31 itarsn. gov.
Praga Clovis Bevilacqua, 421, 18]
Fone: 3396- 2255

ESTADIO
“ARENA CORINTHIANS”

/_-- —
Gl "
o/
Vistoria Técnica realizada pelo Corpo de Bombeiros da Policia Militar em 09 de Junho de
2014



LAUDO DE PREVENCRO E COMBATE DE INCENDIO
Previsto no Decreto Federal 6.795/2009

IDENTIFICACAO DO ESTADIO

Nome do Estadio: Arena Corinthians

Apelido do Estadio: ltaquerio

Enderego completo do Estadio: Av. Miguel Ignicio Curi, 111.

Bairro: Vila Carmosina - Itaquera

Cidade: S#io Paulo Estado: Sdo Paulo CEP: 08295-005

Telefone: Fax:

E-mail:

Proprietdrio: Sport Clab Corinthians Paulista

Responsével pela manutengfio do Estidio: o mesmo.

Nome: Ricardo Corregio

Qualificagdo Profissional: Engenheiro da Construtera Odebrecht

Telefone: (11) 7775-1140 Fax::

E-mail:

Clubes responsaveis pelo uso (se houverem): Sport Club Corinthians Paulista

Telefone: (11) 2093-3400 Fax:

E-mail:

Nome: Andrés Navarro Sanchez

Telefone: (11) 2095-3000 Fax:

E-mail:

Observagdes: Foram realizados testes que foram filmados e estdo disponiveis em midia anexa a este
relatério.




) DAT - DIVISAO DE ATIVIDADES
LAUDO DE PREVEI*‘{CAO E TECNICAS = .
COMBATE DE INCENDIO CBM - COMANDODE
BOMBEIROS METROPOLITANO
Estidio: Arena Corinthians Cidade: S&o Paulo Estado: Sdo Paulo
‘1. QUESTIONARIO

01. O Estédio tem o alvard de Funcionamento, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em plena validade?

Possui a Comissdo Técnica para Autorizagio de Adequagiio (CTAA) N° CBM-002/300/14 aprovado por um
prazo de 08 (oito) meses a contar de 21 de Maio de 2014.

02. Nao existindo alvard do Corpo de Bombeiros, existe um alvara emitido por outro 6rgao? Qual?

Nio.

03. A ocupago e a drea total construida permanecem correspondentes 3 situagdo prevista mo projeto
aprovado pelo Corpo de Bombeiros?

A Ocupagio e a 4rea sfio as mesmas que nos Projetos Técnicos das Edificages Permanentes e Temporarias
(Arquibancadas Leste e Oeste. Arquibancadas permanentes dos Setores Norte e Sul, bem como a
Arquibancada Tempordria do Setor Sul e a Arquibancada Temporéria do Setor Norte)

04. Os extintores de incéndio estdo instalados de acordo com a situagiio prevista em projeto? Estéio dentro
dos padrdes de manutengio?

Sim.

05. H4 sistema de mangueiras e hidrantes cobrindo toda a extenséo das dreas requeridas pelo projeto?
Estdo dentro dos padrdes de manuten¢do?

Sim.

Foto 2: Area Tempordria




06. Ha sistema de sprinklers? Estdo dentro dos padrdes de manutengio?

Sim.

Foto 1: Sprinkler no estacionamento Foto 2: Sprinkler em uma das dreas de concessio

07. O estadio possui sistema de protegdo contra descargas atmosféricas (SPDA)? (anexar ART e dados da
empresa responsdvel, caso ndo haja serd uma “néo conformidade™).

Sim.

08. Existe um programa de manutengdio do sistema de prote¢do contra descargas atmosféricas? Informe
fatos relevantes.

As instalagdes sfo novas.

09. Os pontos sensiveis e as dreas restritas estdo devidamente isolados e sinalizados?

Sim.

10. A casa de forga é protegida contra incéndio, intempéries e choques mecénicos? Esta isolada das pessoas
néo autorizadas?

Sim.

11. As vias de circulagdo do estddio estdo desobstrufdas e demarcadas conforme projeto?

Sim.

12. As saidas previstas em projeto permanecem preservadas e desobstruidas?

Sim.

13. Existem irregularidades no piso que oferegam dificuldades na locomogiio ou riscos aos torcedores?

Ndo.

14. Quantas sfo as saldas de emergéncia? Qual & a sua distribui¢go? Possuem larguras compativeis &

populagio prevista?

S#o 48 (quarenta e oito) saidas com larguras compativeis a lotagéo

Largura das saidas de emergénéia -
(metros) ‘

Setor Norte — 06 (seis) saidas 06 (seis) de 1,80 metros

Setor




Setor Sul — 06 (seis) saldas 06 (seis) de 1,80 metros
Setor Leste Inferior — 16 (dezesseis) saidas incluindo as
saidas das extremidades que ficam na divisa com o setor 16 (dezesseis) de 1,80 metros
norte ¢ setor sul
Setor Leste Superior — 08 (oito) saidas 08 (oito) de 2,00 metros
Setor Oeste Inferior — 14 (quatorze) safdas incluindo as
saldas das extremidades que ficam na divisa com o setor 14 (quatrorze) de 1,8C metros
norte e setor sul

Setor Oeste Superior — 10 (dez) saidas 10 (dez) de 2,00 metros
. o . , 05 (cinco) de 3,40 metros e 01 (uma)
! Setor Sul Superior (Temporéria) — 6 (seis) saidas de 2.20 metros
= e . 05 (cinco) de 3,40 metros e 01 (uma)
Setor Norte Superior (Temporaria) — 6 (seis) saidas de 2.20 metros

15, Hé corrimdos nas escadas, aprovados conforme normas de seguranga contra incéndios?

Sim.

Fotol: Area Permanente Foto 2: Area Temporéria
16. Os guardas corpos permanecem com as exigéneias de vio e altura originais aprovado segundo as
Normas de Seguranga Contra [ncéndios?

I ) L
L

Sim

17. Qual o nimero de portdes de entrada e saida do estddio? Estdo em bom estado de conservagio?

No momento o acesso estd livre e desimpedido.




18. As portas e os portdes abrem no sentido do [luxo?

I Sim.

19. Existem expostos materiais perigosos que possam ocasionar incéndios, explosdes ou causar lesdo
corporal ou morte? Se positivo, em que locais?

Nio.

20. Ha plano de agdo para situagdes de abandono do piiblico? Existe um tempo previsto para evacuagdo de
torcedores?

Sim.

21. H4 opgdes de abandono para o campo?
Sim, ao final dos gangways, existem escadas que conduzem ao campo, para uso em caso de

emergéncias.

22. Hé sinalizagfio para saida de emergéncia segundo as Normas de Seguranga Contra Incéndios e tamanho
compativel para ser visualizada do ponto mais distante?

Sim.




23. Existe uma Brigada de Emergéncia para situagdes de incéndio e primeiros socorros?

Sim.

24. O sistema de iluminagfio de emergéncia encontra-se de acordo com o projeto? Existe um programa de
manutencio?

Sim e ¢ atendida por Grupo Moto-Gerador e blocos auténomos (redundancia).

25. Existe gerador de emergéneia no estddio? Ha um programa de manutengdo?

Sim.

26. Existe um sistema de alarme de emergéncia? Hé um programa de manutengédo?

Sim.

27. O estadio possui vias de acesso para veiculos do Corpo de Bombeiros e para ambulancias? Onde estdo
localizadas?
Sim, Est8o localizados nas extremidades do Setor Oeste com acesso pelo pavimento inferior.

lﬁ,_iﬂ.‘mu -

28. O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar no controle de pénico e situagtes de emergéncia?

Sim.

29. Existem equipamentos que utilizam gés combustivel? Estdo instalados conforme norma de Seguranga? / ‘

.

Nao. /

30. Qual ¢ a capacidade real do estadio, considerando torcedores sentados e em pé?

- Para o evento Copa do Mundo FIFA-2014, a capacidade real do estidio é de 68.727 (Sessenta e
oito mil e setecentas e vinte ¢ sete) pessoas contando com as arquibancadas tempordrias, e

- Para 0 Campeonato Brasileiro 2014, a capacidade real do estddio é de 47.605 (Quarenta e sete
mil e seiscentas e cinco) pessoas, desconsiderando as arquibancadas temporérias (Setores Norte
Superior, Sul Superior, Laterais do Setor Leste Superior).




31. Existe uma certificagdo da capacidade oficial do estadio, emitido pela Policia Militar ou Corpo de
Bombeiros, com a memdria de calculo?

Sim, a capacidade maxima do estadio ¢ mencionada no Projeto Técnico Aprovado pelo Corpo de
Bombeiros.

32. Qual a capacidade recomendada? Identifique os motivos para restri¢io da capacidade.

32.1. PARA COPA DO MUNDO FIFA- 2014,

Lotacfio Maxima: 68.727 pessoas, distribuidas da seguinte forma:

orte Inferior. Sul Inferior. Leste Superior

a) Arguibancadas Leste Inferior. Oeste Inferior

Camarotes, Imprensa: 47.605 pessoas;

Setor Sul Sup. (Arquibancada Tempordria): 9.359 pessoas;
¢) Setor Norte Sup. (Arquibancada Tempordria): 9.359 pessoas;

d) Setor Leste Sup. ao lado da arquibancada Norte (Arquibancada Temporéria): 1.170 pessoas

e) Setor Leste Superior ao lado da arquibancada Sul (Arquibancada Temporéria): 1.234 pessoas

32.2. PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO 2014,

Lotacdo Méxima: 47.605 pessoas, distribuidas da seguinte forma:

a) Arquibancadas Leste Inferior. Oeste Inferior. Norte Inferior, Sul Inferior. Leste Superior,
Camarotes, Imprensa: 47.605 pessoas;

Nos jogos do Campeonato Brasileiro a brigada de incéndio deverd atender aos pardmetros da
[nstrugdo Técnica n® 17/2011 — Brigada de Incéndio. pelo organizador do respectivo evento.

33. Os locais reservados a torcedores sentados sdo numerados?

Sim.

34. H4 Laudo de Estabilidade Estrutural? (anexar ART e dados da empresa responsavel, caso n3o haja sers
uma “nio conformidade™).

Sim,

_empresa responsavel, caso ndo haja serd uma “néo conformidade™). H4 programa de manuten¢o?

35. H4 Laudo das Instalag8es Elétricas, em conformidade com normas ABNT? (anexar ART e dados da

Sim.

36. Ha informagdes complementares anexadas?

() Sim (X)Nao




DAT —~ DIVISAO DE ATIVIDADES

LAUDO DE PREVEIYC[\O E TECNICAS
COMBATE DE INCENDIO CBM - COMANDO DE
BOMBEIROS METROPOLITANO

2. CONCLUSOES

Observacgdo: Todos os itens deste questiondrio deverfio ser respondidos. A auséncia de informagdes
conclusivas implicara dedug@o de resposta negativa, na analise do item.

a) { ) Estddio Aprovado

b) (X ) Estddio Aprovado com restricdes:

O presente laudo estd vinculado @ CTAA N° CBM — 005/300/14 com a emissZo da AUTORIZAACAO
PARA ADEQUACAO E IMPLEMENTACAO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA COTNRA INCENDIO
N° CBM-002/300/14.

Observagdo: No caso de aprovagdo com restrigdes, as mesmas deverdo ser indicadas e estabelecidas prazos
para correcdo (observar que o ndo atendimento dos prazos representara a suspensdo da autorizagfo de uso

do estddio).

¢) ( ) Estadio ndo Aprovado

Observacio:

O presente laudo ndo se sobrepde, substitui ou restringe, em qualquer tempo, a fiscalizagdo usual por parie
dos orgéos responsdveis envolvidos. Este Laudo & exclusivo a Estadios para fins de pratica de Futebol, ndo }*
sendo valido para outros fins (shows, eventos tempordrios, feiras, outros esportes etc.). O presente Laudg’ |~
reporta a situagdo do Estddio no momento da vistoria, sendo que perdera sua validade no caso de qualquér |
tipo de adaptagdo provida na edificagdo (exemplo: reformas, alteragdo do uso de ambientes, ampliagdes,

mudangcas de leiautes, alteragdes de setores etc,)

3. PRAZO DE VALIDADE DO LAUDO : Dia 21 de Fevereiro de 2_015




| DAT - DIVISAO DE ATIVIDADES

LAUDO DE PREVENCAOE | TECNICAS
COMBATE DE INCENDIO | CBM - COMANDO DE
BOMBEIROS METROPOLITANO

4. RESPONSAVEIS PELA INSPECAO

Registrar nome e cargo dos responséveis pela inspegéo e pelo relatério, e identificar as institui¢des a que
pertencem.

Oficiais Vistoriantes:

Cap PM MAX ALEXANDRE SCHROEDER — DAT/CBM
1° Ten PM MARCOS ANTONIO GARCIA - DAT/CBM
1° Ten PM NELSON PINHEIRO DUARTE - DAT/CBM

Cel PM Comanthante
Corpo de Bombeires Metropolitano

Data / Local: Sdo Paulo, 09 de junho de 2014.




4 TEMON

TECNICA DE MONTAGENS E CONSTRUGOES LTDA.

ATESTADO DAS INSTALACOES ELETRICAS

Atesto que os fins de aprovacdo no empreendimento Construtora
Norberto Odebrecht S.A., que as instalagbes elétricas do edificio para fins
comerciais, situado a Av. MIGUEL IGNACIO CURI, 111 - CEP: 08295-005,
Cidade: Sao Paulo-SP e encontra-se com suas instalagdes elétricas em

conformidade com a norma NBR 5410/2004.

S4o Paulo, 07 de Maio de 2014.

~

TEMON - Técnica de Montagens e Constru¢des LTDA.

Eng. Eletricista: Alvaro José Resende Assumpgio
CREA/SP N¢: 0400084125/D
ART N.292221220120546859

Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.681 — 32 andar - Brooklin
Cep: 04571-011 - Sdo Paulo / SP
Tel. 11 5508-8188 - Fax. 11 5508-8179



4 TEMON

TECNICA DE MONTAGENS E CONSTRUGCOES LTDA

ATESTADO DE ABRANGENCIA DO GRUPO MOTOGERADOR

Atesto para os devidos fins, que o grupo moto gerador existente no
empreendimento Construtora Norberto Odebrecht S.A., que o edificio para fins
comerciais, sito 2 Av. MIGUEL IGNACIO CURI, 111 - CEP: 08295-005, Cidade: Sdo
Paulo-SP, encontra-se instalado de acordo com as exigéncias da NBR 10898/99,
tendo as seguintes caracteristicas acionamento a diesel, 4 tempos, com
intertravamento elétrico e mecanico que impede o paralelismo com a rede da
concessionaria.

Dados:
Especificagdo: 3 Grupos Moto Gerador Modelo SOTREQ

Tensdo: 380/220 V - 60 hz.

Motor: PERKINS 2800

Poténcia: 3x 750 KVA

Tipo de Acionamento: Elétrico

Combustivel: Diesel

Capacidade do tanque: 450 litros base + 1000 litros TQ.

Autonomia: 16 horas

Abrangéncia: Serd utilizado para alimentagGo de 50% das instalacées do
empreendimento, cobrindo todo o sistema de distribuicdo de iluminacdo (garagens)
e 30% dos pavimentos de circulagdo (malls), elevadores, motores de pressurizacdo e

bombas.

Sdo Paulo, 07 de Maio de 2014.

/
=
TEMON - Técnica de Montagens e Construgdes LTDA.

Eng. Eletricista: Alvaro José Resende Assumpgio
CREA N2: 0400084125
ART:N292221220120546859

Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.681 - 32 andar - Brooklin
Cep: 04571-011 - S&o Paulo / SP
Tel. 11 5508-8188 - Fax. 11 5508-8179



Atestado de conformidade das instalag¢des elétricas.

Classificago (uso) da edificagio: E-3 Idade do imével: Edifica¢io Nova.
Enderego: Av. MIGUEL IGNACIO CURI, 111

Bairro: VILA CARMOSINA Cidade: S&o Paulo, SP CEP: 08295-005

Pessoa de contato: Carlos Fone: (011) 5564 - 2931

O responsivel pelo fornecimento deste atestado deve preencher todos os campos da tabela a seguir.

“C” = CONFORME / “NA” = NAO APLICAVEL

Requisito para inspegie visual “Cl'NA
6.1 .Condigﬁes de instalag@o dos condutores isolados, cabos unipolares e cabos multipolares. X
6.2 Os circuitos elétricos devem possuir protegiio contra sobrecorrentes (disjuntores ou fusiveis). X
6.3 As partes vivas estdo isoladas ¢/ou protegidas por barreiras ou invélucros. X
Todo circuito deve dispor de condutor de protegdo “fio-terra” e todas as massas da instalagdo estdo
64 ligadas a condutores de protegdo (salvo as excegdes). X
6.5 Todas as tomadas de corrente fixas devem ser do tipo com polo de aterramento (2P + T ou 3P+T). X
Existéncia de dispositivo diferencial residual (DR) para protegdo contra choques clétricos (salvo as
6.6 excegdes do item 6.6). X
Quando houver possibilidade dos componentes da instalagdo elétrica representarem perigo de incéndio
6.7 para os materiais adjacentes, deverd haver a devida protegao. o
Os quadros de distribuigdo devem ser instalados em locais de ficil acesso. X
Os quadros de distribui¢do devem ser providos de identificagio e sinaliza¢fio do lado externo, de forma
&8 legivel e ndo facilmente removivel. %

Os componentes dos quadros devem ser identificados de tal forma que a correspondéncia entre
componentes e respectivos circuitos possa ser prontamente reconhecida, de forma legivel e ndo| X
facilmente removivel.
6.9 Sistema de prote¢do contra descargas atmosféricas (SPDA). X
Os quadros, circuitos e linhas dos sistemas de seguranca contra incéndio devem ser independentes dos

7.1.2 . X
circuitos comuns,
As fontes de energia, os quadros, os circuitos e as linhas elétricas que alimentam equipamentos de
7.1.3 a | seguranca destinados ao combate e supressdo de incéndio, 4 ventilagiio, & pressurizagdo ¢ ao controle de
. . . ) X
7.1.5 | fumaca devem estar devidamente protegidos com material resistente ao fogo ou enclausurados em
ambientes resistentes ao fogo.
Sala do motogerador ¢ circuitos elétricos de seguranca por ele alimentados estdo em conformidade com
7.1.6 . X
o item 7.1.6.
7.1.9 | Circuitos de corrente altemada estéo separados dos circuitos de corrente continua, X
8.1 ¢ 8.3 | ART especifica do sistema elétrico (projeto, execugfio, inspegio, manutengdo — conforme o €aso). X
Obs.

Avaliag@o geral das instalagdes elétricas:
Atesto, nesta data, que o sistema elétrico da edifica¢do (incluindo o SPDA) foi inspecionado e verificado conforme as
prescrigdes da NBR 5410/04 (capitulo “Verificagdo final”) e da NBR 5419/05, e encontra-se em conformidade, estando o

proprietario e/ou responsavkl pelo uso ciente das responsabilidades constantes do item 2.3.2 desta IT.

Data da inspego: 07 014

Eng. Resp: Alvaro J Resende Assumpgéao Nome: Congtfutora Norberto Odebrecht S.A.
Titulo profissional: enheiro Eletricista Proprietario|gu Responsavel pelo uso:

CREA N°: 0400084125

ART: 92221220140582138

(obrigatério anexar ART que inclua a emissdo deste atestado)
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" CONSELHO REGION:

AL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

i 2 S0 Paulo = SPCER 01482920 [ 0300 17 1S.LL

MAEEARAR
2 - NO DO CREASP DO PROFISSIONAL 3 - N9 DO CPF SO PROFISSIONAL
0400084125 62007408872
4 - NOME DO PROFISSTIOMAL ) S - TITULO DO PROFISSIOMAL
ALVARO JOSE RESENDE ASSUMPCAO Engenheiro Eletricista
RN s (i TSNS s A o e Ry 1 P T G W e I DI P ST RO R |
6 - TIPO DE ART 7 - VINCULADA A ART N© 3 - HA OUTRAS ARTs VINCULADAS
1-Obra/Servico 1 - N&o
9 - ALTERACAO/COMPL JSUBET, DA ART 10 - SUBEMFPREITADA
1 - Ndo 2 - Sim

ANOTACAD. e 2
12 - AREA DE ATUACAO 12 - TIPO DOE COMTRATADO
7 - Eletrica Ou Eletrica Mod. 1- Pessoa Juridica
Eletrotecnica

EMPRESA CONTRATADA !

14 - NO DE REGISTRO NO CREA 15 - NOME COGMPLETO
0232759 TEMON-TECNICA DE MONTAGENS E CONSTRUCOES LTDA

16 - CGC/CNP] 17 - CLASSIFICACAO

4974_8023000178 1-Empresa Privada

CONTRATANTE

18 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVICO 19 - TELEFOMNE P/ CONTATO 20 - CPF/CNP]

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A (11)20791704 15102288037183
DADOS DA OBRA / SERVICO OBIJETO DO CONTRATO

21 - ENDERECO DA OBRA / SERVICO 22 - CEP
AVENIDA MIGUEL INACIO CURI, 111-ITAQUERA/SP 08295-005
CLASSIFICACAO
23 - NATUREZA 24 - UNIDADE 29 - QUANTIFICACAO 26 - ATIVIDADES TECNICAS
1 A2908 15 190000 24

11 - CLASSIFICAGAO DA ANOTACAO
1 - Responsabilidade Principal

27 - DESCRICAQ DOS SERVICCS EXECUTADOS S0B SUA RESPONSABILIDADE OU DO CARGO/FUNCAO

Tubulacao eletrica, enfiacao eletrica, pecas e aparelhos, cubiculos compactos, transformadores, grupos
geradores, No-breaks-UPS, quadros de distribuicao de circuitos, barramento de iluminacao, barramento
blindado, instalacao de projetores e luminarias internas e externas.

RESUMO DO CONTRATO.
NO E ESCOPC DO CONTRATO, CONDIC@ES, PRAZO, CUSTOS, ETC...
N. e escopo do contrato: CP-035-005/12, Prazo 540 dias, Custos: 17.675.394,58.
Data de efetiva participagdao do profissional:14/05/2012

28 - VALOR DO 29 - DATA DO 30 - DATA INICIO DA 31 - 10% ENTIDADE DE 32 - VALOR DA ART A
CONTRATC CONTRATGC EXECUCAO CLASSE PAGAR
17.675.394,58 14/05/2012 14/05/2012 0 150,00

ASSINATURA
Declaro ndo ser aplicdvel, dentro das atividades assumidas nesta ART e nos termos aqui anotados, o
atendimento as regras de acessibilidade previstas nas Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT e na
legislacdo especifica, em especial o Decreto n°.5.296/2004, para os projetos de construcédo, reforma ou
ampliac8o de edificacbes de uso publico ou coletivo, nos espacos urbanos ou em mudanca de destinagdo
(usos) para estes fins.

33 - LOCAL E DATA J PROFISSIONAL r,‘.ONTRA{ANT.E
& VAR
Sao Paulo /_"/__;_ 4 ) o D, VN ._...‘L\_,\Lj, 'b N
2370572012 il e [ CONSTRUTORA NOREERTO
Ailvaro Jose Resende Assumpcao ODEBRECHT S.A
Qbs:

- O compraovante devera ser anexado a ART para comprovacdo de guitacio
- A ART devera ser devidamente assinada pelo profissional

- Linha digitdvel:

tp://servonline.creasp.org.br/prodonline/prodart/prodart5 corpo.php?NRART=92221220120546859&INC= 23/5/2(
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# BANCO DO BRASIL Hesitm do bacade
CREA-SP CONS. REG. ENG. AGRON.

Agéncia/Codigo do Cedente 3336;7/40 1783-8

Nosso Namero 9222]2?0]20546859 _ . |
SACADO: TEMON-TECNICA DE MONTAGENS E CONSTRUCOQES CREASP:232759

LTDA ‘
Profissional:ALVARO JOSE RESENDE ASSUMPCAO CREASP:400084125
Data de Emisso: 23/05/2012. ] _ Data de Vencimento: 01/06/2012
ART N° 92221220120546859 o
VALOR 150,00 -

- O comprovante de pagamento devera ser anexado a ART para comprovagdo de quitagdo
-Depdsitos ou transferéncias entre contas ndo serdo reconhecidos POr nossos sistemnas.
- A quitagdo do Htulo ocorrerd somente apos a /nfon'nagao do crédito bancario:

Autenlicagdo Mecédnica
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“JGEREQ 'm Eser. Aulorlzado
i lﬁgm Loaeaurenmcrmne
; Val lo alo RS 2,35
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DECLARACAO

A EGT Engenharia Ltda declara para os devidos fins que as estruturas
permanentes da Arena Corinthians, situada a Av. Miguel Inacio Curi, 111 - Bairro
ltaquera - S3o Paulo - SP atendem seu projeto e ainda que, projeto e construgio das
mesmas atendem as condi¢des de seguranga estrutural necessarias para realizagdo das

atividades e usos previstos com presencga de publico.
Sem mais,

Séﬁo Paulo, 05 de maio de 2014,

Enge Fernando Rebougas Stucchi
:') I.econheuu'”ﬁ;]][l'l E.if‘:'\: hfml.:\ Crea: 0600505669

]
208 poderss oe
208 Pe

EGT Engenharia Ltda - Rua Fdbia, n2 442 - térreo - 05051-030 — V.Romana - S3o Paulo - $P
Fone: (11)3862-1236 - Fax: (11) 3862-6108 - e-mail: egt@egtengenharia.com.br
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO
Av. Brig. Faria Lima, 1059 - Pinheiros - Sfo Paulo - SP CEP 01452-920 Tel.: 0800 17 18 11

ART 1- N° DA ART

Anotagdo de Responsabifidade Técnica :
Lei Federal N9. 6.496 de 07/12/77 92221220111501917

CONTRATADO

2 - NO© DO CREASP DO PROFISSIONAL 3 - N9 DO CPF DO PROFISSIONAL
D60D0505669 : 68405022872

4 - NOME DO PROFISSIONAL 5 - TITYULO DO PROFISSIONAL
|FERNANDO REBOLICAS STUCCHI IEnIenhelro Civil

ART _

6 - TIPO DE ART 7 - VINCULADA A ART No - HA OUTRAS ARTs VINCULADAS
1-Obra/Servico - N&o

9 - ALTERACAO/COMPL /SUBST. DA ART |10 - SUBEMPREITADA

1 - Ndo - Nao

ANOTACAO

11 - CLASSIFICAGAQ DA ANOTACAO 12 - AREA DE ATUAGAO 13 - TIPO DE CONTRATADO

‘1 - Resgonsabilidado Princigal G - Civll‘ Fortificacao E Construcao |1~ Pessoa Jurfdica
EMPRESA CONTRATADA

5 - NOME COMPLETO

GT ENGENHARIA LTDA

17 - CLASSIFICAGAO

-Empresa Privada

CONTRATANTE
18 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVICO 19 - TELEFONE P/ CONTATO  J20 - CPF/CNPJ
|construtora Norberto Odebrecht S/A 15102288032386
DADOS DA OBRA / SERVICO OBJETO DO CONTRATO

21 - ENDEREGO DA OBRA / SERVICO I(z)z - CEP
|Rua Fabiaﬂz - Vila Romana - SP 50.5&—030
CLASSIFICACAO

3 - NATUREZA 4 - UNIDADE 25 - QUANTIFICACAO 26 - ATIVIDADES TI'ECNICLS
1 01 15 15000 37

3

27 - DESCRICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE OU DO CARGO/FUNCAQ
Projeto baslco, em desenvolvimento pela empresa Alema Werner Sobek e a elaboracao dos Projeto executivos
das estruturas de Concreto da Obra do Estadio do Corinthians .

RESUMO DO CONTRATO
10 E ESCOPO DO CONTRATO, CONDICOES, PRAZO, CUSTOS, ETC...
Projeto basico, em desenvelvimento pela empresa Alema Werner Sobek e a elaboracao dos Projeto executivos

das estruturas de Concreto da Obra do Estadlo da Corinthians. Contrato n. SCCP-013/2011.
Data de efetiva participacdo do profissional:17/08/2011

14 - N° DE REGISTRO NQ CREA
0442638

- CGC/CNPJ
00376282000126

28 - VALOR DO 29 - DATA DO 0 - DATA INICIO DA 31 - 10% ENTIDADE |32 - VALOR DA ART A

CONTRATO CONTRATO EXECUQAO IDE CLASSE PAG,

[3.500.000,00 [1770872011 i7/08/3011 T3 33,00
ASSINATURA

Declaro ndo ser aplicdvel, deptro das atividades assuinidas nesta ART e nos terimos aqui anotados, o
atendimento 3s regras de acessibilidade previstas nas Normas Técpicas de Acessibilidade da ABNT e na
legislacdo especifica, em especial o Decreto n°.5.296/2004, para os projetos de constru¢cio, reforma ou
ampliacdo de edificacdes de uso piiblico ou coletivo, nos espacos urbanos ou em mudanca de destinagio

(usos) para estes fins.
33 - LOCAL E DATA PROFISSIONAL CONTRATANTE
Sao Paulo 3‘ UAMANAN /)(lw/d/w
29/12/2011 Construtora Norberto Odebrecht
Fernando Rebou s Stucchi S/A

Obs:
- O comprovante deverd ser anexado a ART para comprovacao de quitacdo
- A ART deveré ser devidamente assinada pelo profissional

- Linha digitével:
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CREA-PR Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia ART N° 20123126390
:33:;?« Responsabllidade Técnica Lei Fed 6496/77 Vinculagdo .
Valorize sua Profissiio: Mantenlia os Projetos na Obra 22}— ;’Lﬂgﬂgfg\a:s%z?ﬂ 22011150
22 VIA - ORGAOS PUBLICOS ART do GREA.SP

Esta ART somente tera validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitagio
bancéria.

Profissional Confratade: SERGIO DONIAK (CPF:286.021.709-63) N° Carteira: PR-21651/D
Tftulo Formag&o Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. NP \isto Crea: -

Empresa contratada: FHECOR DO BRASIL ENGENHARIA LTDA N° Registro: 53346
Contratante: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A GPFI/CNPJ: 15.102.288/0323-86
Enderego:AV REBOUCAS 3970 PINHEIROS

CEP: 5402600 SAO PAULO SP Fone: Confrato:SCCP-013/2011

Local da Obra: AV MIGUEL IGNACIO CURI 111 Quadra; Lote:
VILA CARMOSINA - SAO PAULO SP CEP: 8295005

Tipo de Contrato 4  PRESTAGCAO DE SERVICOS Dimens#o 135000 M2

Ativ. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICACOES
Area de Comp. 1100 SERVICOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv 012 EDIFICAGOES DE ESPORTE QUALQUER AREA

Servigos 002 PROJETO ESTRUTURAL
contratddos

Dados Comp). 11

Unidade Medida PAVTO
GuiaN
ART N° Data Inlcic 13/06/2012
20123126390 Data Conclusfo 13122012

Vir Taxa R$ 150,00 Enfidade de Classe 101
Base de célculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

OQutras InformagGes sobre a natureza dos servigos contratados, dimensdes, ARTs vinculadas, ARTs substituldas, contratantes, etc
OBRA: ESTADIO DO CORINTHIANS

SETOR OESTE
PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO, EM PRE-MOLDADOS E
EM ESTRUTURA MISTA (CONCRETO-METALICA). Insp.. 4269
INCULADA A ART 92221220111501917 - CREA SP ZOIOSIZOJZ
Al - . = CreaVWeb 1.08
<=l .
eclaro estar ciente quanto 2
| cessidade do atendimento @s normas
Assirlatura do Contratante Assinatura do Profissional’ de acessibilidade, conforme disposto no

art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

2° VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se & apresentagdo nos 6rg&os de administragéio ptblica, cartérios e outros.
Central de Informagtes do CREA-PR 0800 410067
A autenticagio deste documento poderd ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

“CLAUSULA COMPROMISSORIA: Qualquer conflito ou litiglo originade do presente contrato, Incluslve no tocante a sua interpretagéio ou
execugdo, serd definitivamente resolvido por arbltragem, de acordo com a Lel n® 9.307, de 23 de setembro de 1996, através da Camara de
Mediagdo e Arbltragem do Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia do Parand - CMA CREA-PR, localizada 4 Rua Dr, Zamenhof 35, Alto
da Glérla, Curitiba, Paran4 [telefone (41) 3350-6727], e de conformidade com o Seu lamento de Arpltragem. Ao optarem pela inser¢éo da
presente cliusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regula enfo e concordardem especial e expressamente, com os

seus termos".

‘\J

Contratante/Proprietirio Profissional Responsvel ——
Para a adesSo & Arbitragem, as assinaturas das partes sfo obrigatérias,




DA TEMON

TECNICA DE MONTAGENS E CONSTRUGOES LTDA.

LATEMON

ATESTADO DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA -
SPDA

Atestamos para os devidos fins que o Sistema de protegdo contra descargas
atmosféricas (SPDA), existente no empreendimento Construtora Norberto
Odebrecht S.A., que o edificio para fins comerciais, sito a2 Av. MIGUEL IGNACIO
CURI, 111 - CEP: 08295-005, Cidade: Sao Paulo-SP, encontra-se instalado em
conformidade com o projeto e a NBR 5419/5710 e Legislagdes Vigentes e que a

mesma se encontra em perfeitas condi¢des de uso.

Sdo Paulo, 07 de Maio de 2014.

1

/
A

TEMON - Técnica dé Montagens e Construgoes LTDA.

Eng. Eletricista: Alvaro José Resende Assump¢ao
CREA/SP N¢: 0400084125/D
ART N.292221220120546885

Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.681 - 32 andar - Brooklin
Cep: 04571-011 - Séo Paulo /SP
Tel. 11 5508-8188 - Fax. 11 5508-8179



3 - M0 DG CPF DG PROFL

2 - N0 DO CREA o
0400084125 62007408872
4 - NOME DO PROFISSIONAL 5 - TITULD DO PROFISSIONAL

ALVARO JOSE RESENDE ASSUMPCAO Engenheiro Eletricista

6 - TIPO DE ART 7 - VINCULADA A ART NO g - HA QUTRAS ARTs VINCULADAS
1-Obra/Servico 1 - Nao

9 - ALTERACAQ/CGMPL./SUBST. DA ART 10 - SUBEMPREITADA

1 - Ndo 2 - Sim

11 - CLASSIFICACAO DA ANOTACAO 12 - AREA DE ATUAC, 13 - TIPO DE CONTRATADO
1 - Responsabilidade Principal 7 - Eletrica Ou Eletrica Mod. 1- Pessoa Juridica
Eletrotecnica

_ EMPRESA CONTIRATADA

14 - NO DE REGISTRO NO CREA 15 - NOME COMPLETO

0232759 TEMON-TECNICA DE MONTAGENS E CONSTRUCOES LTDA
16 - CGC/CNP3 17 - CLASSIFICAGAO

49748023000178 i-Empresa Privada

g ey - CONTRATANTE : :
18 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVICO 19 - TELEFONE P/ CONTATO 20 - CPF/CNP]
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A (11)20791704 15102288037183
SNSRI DADOS DA OBRA / SERVICO OBJETO DO CONTRATO
21 - ENDERECO DA OBRA / SERVICO 22 - CEP
AVENIDA MIGUEL INACIO CURY, 111-ITAQUERA/SP 08295-005
CLASSIFICACAD

23 - NATUREZA 24 - UNIDADE 25 - QUANTIFICACAD 26 - ATIVIDADES TECNICAS
i A2908 15 190000 24

e
£

o

27 - DESCRIC)TXO DOS SERVICOS EXECUTADOS SCB SUA RESPGNSABILIDADE OU 2O CARGO/FUN(;,Z\C‘
SPDA estrutural, aterramento e equalizacao de potencial.

: , , - RESUMO DO CONTRATO
NC E ESCOPO DO CONTRATO, CONDIC()ES, PRAZO, CUSTOS, £7C...
N. e escopo do contrato: CP-035-005/12, Prazo: 540 dias, Custos: R$ 266.550,50.
Data de efetiva participagdo do profissional:14/05/2012

28 - VALGR DO 29 - DATA DO 30 - DATA INICLO CA 31 - 10% ENTIDADE DE 32 - VALOR DA ART A
CONTRATO CONTRATO EXECUCAO CLASSE PAGAR
266.550,50 14/05/2012 14/05/2012 0 150,00

Declaro ndo ser aplicivel, dentro das atividades assumidas nesta ART e nos termos aqui anotados, o
atendimento 3s regras de acessibiiidade previsias nas Norimas T&cnicas de Acessibilidade da ABNT € na
legislacdo especifica, em especial o Decreto n°.5. 296/2004, para os projetos de construcdo, reforma ou
ampliacdo de edificacbes de uso piibiico ou coigiivo, oS S5/agos wurbanos ou em mudanca de destinagio

(usos) para estes fins.
33 - LOCAL E DATA PROFISSIONAL { lale "{I‘RAT TNE -
P - \ L‘\ \~\ )

Sao Paulo ki < /
23/05/2012 Nt ~ consmu.lgom NORBERTO

Alvaro Jose Resende ASSumpcao ODEBRECHT S.A

Chs:
- O comprovanie daverd ser anexads 3 ART paca ©
- A ART deverd ser davidamente Fs5sinaca pelo i
- Linha digitdvel:

http:// servonline.creasp.org.b1'/p1'0donline/prodart/prodartSAcorpo.php?NRART=9222 1220120546885&INC= 23/5/2(
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# BANCO DO BRASIL Recibo o Sacado
CREA-SP CONS. REG. ENG. AGRON.

Agéncia/Cédigo do Cedernie 3336-7/40 1783-8

Nosso Namero 92221220120546885

SACADO: TEMON-TECNICA DE MONTAGENS E CONSTRUCOES

LTDA CREASP:232759
Profissional:ALVARO JOSE RESENDE ASSUMPCAO _ CREASP:400084125
Data de Emissdo: 23/05/2012 . ' Data de Vencimento: 01/06/2012
ART N° 92221220120546885

VALOR 150,00"

- O comprovante de pagamento deverd ser anexado a ART para comprovagda de quitagdo
-Depésitos ou transferéncias entre contas ndo serdo reconhecidos por n0ssos sistemas.
- A quitago do titulo ocorreré somente apés a informagao do crédito bancério.

Autenticagio Mecinica

: /
RSh |
i

8191 cobragd )



1 Via - Usuério

Formuldrio N® 1 3 1 8 4 9

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DG CORPO DE BOMBEIROS

N> 131849

O CORPC DE BOMBEIROS CIENTIFICA QUE A EDIFICACAG OU AREA DE RISCO, CITADA
ABALXO, POSSUI AS MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PREVISTAS NO REGULA-
MENTO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO.

{ we prOCESSO: 1897/2014 N*VISTORIA . 1897/2014 |
ENDERECO: Av. . Miguel Ignécio Curi N 111
BAIRRO: |taquera MUNICIPIO: S&0 Paulo

EMITENTE: i ASST/F;M ORA:
Ma] PM MARCEL EURIPES SCARPATO ASAéA

N e
0BS5S CONSTATADAS IRREGL

ocurAcAC: Evento Tempordrio - " Copa do Mundo FIFA 2014"
PROPRETARIO: Copa do Mundo FIFA2014-Comité Organiz Brasleiro
RESP. PELO USO: Copa do Mundo F IFA2014 Comité Organiz, Brasileir
RESP. TECNICO: Othon F. de Ohveira & Silva Jr 4

CREA/CAU: 216267 ~ ARTRRTN% 2371718

AREATOTAL: 213,006,111 ™ AREAAPROVADA 213.906,11 M

visTorianTE: 1° Ten PM Nelson Pinhelro Duarte

vaupaoe: 13/07/2014.
OBSERVAGAC: Lotagdo Méaxima: Estddio 68.727 pessoas e Centro de |
Hospitalidade: 3.097 pessoas.Vide Verso
A NOVA VISTORIA AT CORPODE BOMBEIROS = -—)
SéoPaulo . 9 DE Junho DE 2014

ARIGAD AS SEG .
REGULAMENTO DE SEGURANGA cou'rm INCENDIO o CORRO DE BOMBEIROS/DA POLICIA
PAULO CASSARA O AVCE.
0 AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS OU COPIA DEVERA Flcn)% :-*m EH-l.OGAL VISIVEL AO P(BLICO.



EVENTO FIFA COPA DO MUNDO 2014

ESTADIO

« Arquibancadas Lestz Inf.,Oeste Inf. Norte Inf.,Sul Inf.,Leste Sup.,Camarotes Jinprenss:d7.608 pessoas;
- Setor Snl Saperior (Arquibancada Tempordria): 9,389 pessoas;
- Setor Norte Superior (Arquibancada Tempordria): 9.359 pessoas;
- Setor Leste Superior ao lado da Arquibancada Norte (Arquibancada Temporsria): 1.170 pessoas;
- Setor Leste Superior a0 lado da Arquibancada Sul (Arquibancada Tempordra): 1.234 pessoas;
- CENTRO DE HOSPITALIDADE: 3.097 pessoas.

Este Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros contempla as Arquibaricadas
Temporirias Norte e Snl, vinculadas ao Projeto Técnico de Ocupaciio Tensporiria
n° 105833/3550308/2014.

QUADRO DE EXIGENCIAS

1- Dever4 ser mantido, o Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento (classes
I e O-A, para teto e forro/parede e divis6rias e classe IV-A para piso), de acordo com os
parimetros do item 6.2 da IT n° 10/11.

2- Caso haja EVENTOS PIROTECNICOS, dever4 ser atendida a Resolugdo SSP/SP-
154, de 19 de setembro de 2011.

3- Controle de Acesso ~ Deverd ser obedecido o item 8.10, da IT 12/11, e seus subitens
8.10.1, 8.10.2.

“ 8.10 Controle de acesso

8.20.1 Em todos os eventos, com dreas delimitadas, devem ser instalados
mecanismos de controle de acesso de piblico (catracas reversfveis ou
outros dispositivos de controle, desde que aprovados pelas autoridades
comperentes), de forma a se garantir a lotagdo prevista no projeto. Este
nirole ¢ responsabilidade dos organizadores do evento.
ﬂmfm.z E vedada a realizagdo de eventos com entrada franca, em recintos
PM Chefs com dreas delimitadas, sem o devido connole de acesso e da Ilptagdo

deVistorta  mxima”.

MAX

Marcel Euripes ,Sc/arpa Casassa
Maj PM Chefe da Divisdo de Atividades Técnicas



POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS
AUTORIZACAO PARA ADEQUACAO E IMPLEMENTACAO
DAS MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO

www,cch.polmil sp.gov.br o )
cbmdatadm@policiamilitar.sp.gov.br N°® CBM-002/300/14
Praga Cldvis Bevilacqua, 421, 181
Fone: 3396- 2255

O CORPO DE BOMBEIROS cientifica que a edificagio ou 4rea de
risco, citada abaixo, possui as condigdes satisfatdrias de seguranga contra incéndio, por adotar
medida(s) compensatéria(s) que atende(m) aos objetivos descritos no Regulamento de
Seguranga Contra Incéndio das Edificagdes e Areas de Risco do Estado de S3o Paulo.

O proprietdrio ou o responsidvel pelo uso compromete-se .em
regularizar a edificagio ou 4rea de risco no prazo de 08 (oito) meses, a partir da data de
publicagfio em Didrio Oficial do Estado de Sfo Paulo.

Qualquer hipétese de violagdo as condigdes estipuladas acarretard

na cassagdo da presente autorizagfo e comunicagio a Prefeitura Municipal local.

Projeto: n® 072889/3550308/2011.

Endereco: Avenida Radial Leste x Avenida Engenheiro Adevan Machado x Avenida Miguel
Inacio Curi s/n°.

Bairro: Itaquera Municipio: Sao Paulo/SP.

Ocupagdo: Centro Esportivo e de Exibi¢éo — F-3.

Proprietdrio: Sport Club Corinthians Paulista.

Responsivel pelo uso: 0 mesmo.

Responsdvel Técnico: Othon Fernandes de Oliveira e Silva Jr.
CREA: 33923-7.
Area total: 171.133,70 m?

Sao Paulio, 09 de junho de 2014.

WAGNER BERTOLINI JUNIOR | ASSINATURAS P
Coronel PM Comandante do CBM . ) g /




